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ВНИМАНИЕ! 
Агрегат не предназначен для подъема вилочным погрузчиком.

ОПАСНО!
При перемещении агрегата следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность 
корпуса, а также внутренние механические и электрические компоненты.
Во избежание столкновения, а также падения и повреждения агрегата, убедитесь, что на пути
перемещения агрегата нет людей и препятствий. Убедитесь в том, что исключена возможность 
опрокидывания подъемного устройства.

Пропустите стропы через отверстия в основании агрегата, предварительно проверив их 
пригодность (на предмет прочности и степени износа). При натяжении строп убедитесь, что 
они надежно держатся на крюке. Поднимите агрегат на несколько сантиметров, проверьте 
устойчивость груза и только затем аккуратно переместите агрегат к месту установки. 
Осторожно опустите агрегат и зафиксируйте его на месте. Во время перемещения держитесь от 
груза на расстоянии, во избежание получения травм в случае внезапного падения или подъема 
груза. Используйте ремни или цепи подходящей длины, чтобы гарантировать стабильный 
подъём груза. В процессе подъема и передвижения постоянно следите за тем, чтобы агрегат
оставался в горизонтальном положении.

 

Агрегаты нельзя ставить друг на друга. Диапазон температуры хранения: -20~+50 °С.  
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДЪЕМУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ АГРЕГАТА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
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